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Bulletin édité le 07 septembre 2026

Unité de gestion: SMAEP SNE- SALLES

Exploitant: REGIE VIV'EAU

Date prélevement et mesures de terrain : 03 septembre 2026 a 09h21.
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
SORTIE STATION CHALGRIN - (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee
Type d'analyse: NO3
Nom du point de surveillance: SORTIE STATION CHALGRIN - COURLON-SUR-YONNE

Localisation exacte du prélevement: LOCAL DES POMPES

Code du point de surveillance: 0000001575 Code installation: 001206 Numéro de prélévement: 00140525

Conclusion sanitaire de I'ARS :

L'eau distribuée est non conforme vis a vis de la concentration en nit rates qui dépasse la

norme de 50 mg/l.Dans I'immédiat, la population d oit étre informee et plus
particulierement les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois pour lesquel
la consommation doit étr e proscrite.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément a I'article
D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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Analyse laboratoire Résultats ite Mini | Maxi | Mini ER

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Nitrates (en NO3) mg/L |
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